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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 
 

 

Zakázka:  Polyfunkční dům Sýpka Velký Ořechov - STAVBA 

Zadavatel: Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov 

Druh zakázky:  veřejná zakázka na stavební práce 
Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní 
řízení 

 

 
a) Identifikační údaje zadavatele 
 
Název zadavatele:  Obec Velký Ořechov 
Sídlo: Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov 
IČ:  00284637 
DIČ:  CZ00284637 
Kontaktní osoba: Ing. Radek Chmela, starosta obce 
Email:  starosta@velkyorechov.cz 
 
Název zástupce zadavatele regiozona s.r.o.  
Sídlo zástupce zadavatele: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 
IČ:    03624625 
DIČ:    CZ03624625 
e-mail:  tender@regiozona.cz  
 
Zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5, § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací 

dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční dům 

Sýpka Velký Ořechov - STAVBA“ na základě dotazů dodavatelů: 

 
Dotaz č. 1: 

Ve výkazu výměr díl 728 Vzduchotechnika je 7 kusů ventilátorů V1 (vent 100) a 1 ventilátor V2 (Vent. 
TT125U).  V legendě v půdorysu 1. NP je ale 8 ks V1 a 1 ks V2. Ventilátory nejsou zakresleny. Pro odtah 
všech těchto ventilátorů je popsané potrubí nedostatečné. Předpokládáme, že vše se týká 1. NP. Jak 
bude řešeno větrání ve 2. NP a v suterénu? 
 
Odpověď č. 1: 

V legendě výkresu D.1.1.b.10 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV je uveden počet ventilátorů 7+1. 

 
ventilátory včetně potrubí jsou zakresleny také ve výkresu D.1.1.b.10 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ 
STAV. 
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Potrubí je uvažováno hliníkové flexibilní průměru 100/125mm dle typu ventilátoru, včetně bílých 
větracích mřížek (nasávací ventil) umístěné v SDK podhledu, včetně kotvení, podružného materiálu a 
výfukového kusu do fasády s protidešťovou žaluzií. Pro odsávání vzduchu v místnostech bez oken. 
Ovládání ventilátoru pomocí vypínače osvětlení dané místnosti s doběhem. 

 
Větrání suterénu je přirozené, okny. 

 
Větrání 2. NP je přirozené, vyjma místností 213 a 204, kde budou umístěny totožné 2 ks ventilátorů dle 
specifikace V1.  
Doplníme tedy celkový počet ventilátorů V1 na 9 ks. 

 

152 V_01 D + M Odvětr. potr.  100mm, vent.  100, kompletně dle PD ks     9,00000 
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Dotaz č. 2: 
 
Ve výkazu výměr díl 764 Konstrukce klempířské u položek 173-175 (K14 až K16) jsou popsány dešťové 
žlaby, předpokládáme, že se jedná o dešťové svody. 
 
Odpověď č. 2: 
 
Ano jedná se o se o dešťové svody dle výpisu prvků K14-K16. 
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Ve Zlíně dne 7. 4. 2020 
 
Zadavatel:  Obec Velký Ořechov, se sídlem Velký Ořechov 19, 763 07 

Velký Ořechov 
 
Statutární zástupce zadavatele: Ing. Radek Chmela, starosta obce 
 
Zástupce zadavatele:   regiozona s.r.o., se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………….………………………… 

        Podpis osoby jednající za zadavatele 
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